
Planfeststellungsverfahren

380-kV-Freileitung Pulgar-Vieselbach
(BBPIG-Vorhaben Nr.13)

Seite 2 von 3

1
2
.7

5
m

2
4
.0

0
m

4
6
.7

5
m

3
.6

0
m

2
.7

5
m

10.75m

6.50m 8.25m

Erdseil

2AK
Abspannkette

2AK
Abspannkette

Abspannung
LWL-

6.83m

10.75m

6.50m8.25m

1
0
.0

0
m

Unterlage:  4.1

Mastprinzipzeichnungen

Masttyp :  D76/09/21

WE2+0, WA3+0
Abspannmast  WA1+0, WA2+0

WA1

12.00m 12.00m

WA3 13.50m

WA2, WE2

13.50m

WA1

WA2, WE2

WA3

6.75m 9.50m 9.50m 6.75m
7.50m 11.00m 11.00m 7.50m

WA1

7.30m

WA3 7.30m

WA2, WE2

D16

Abschnitt West (Bad Sulza - UW Vieselbach)


